AQUATEST a.s.
AQUATEST - zku$ebni laboratoie

aq uatESt Laboratoie Praha

Geologick4 988/4, Hlubo&epy, 152 00 Praha 5
\\i\\lfz// Ved. laboratofi - tel.: 234 607 180
% Piijem vzorki - tel.: 234 607 422
()

Yne Amwrd Vydej vysledki - tel.: 234 607 321

Zkuebni laboratof &. 1243 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/TEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSKACH ¢&. 6499/20

List&. 1/2
Objednatel: ~ Vodohospoda¥ské sluzby, spol. s r.o. Vodohospodaiiské sluZby, spol. s r.o.
Cislo objednavky: AQ 02502
Odp. osoba:  Zunt, Ing. Davle 63
Nazev zakazky: 252 06
Cislo akce: 806020069000 Ccz
Lokalita: Méchenice
Odebral: Bervic, Ing. (pracovnik laboratofe)
Vzorek: Méchenice - OU
Laboratorni ¢islo: 12139/20 Datum odbéru: 02.09.20
Hloubka (m): neuvedeno Datum piijmu: 03.09.20
Material: voda pitnd Datum analyzy: 03.09.20 -07.09.20

Limity podle: Vyhli$ka Ministerstva zdravotnictvi CR &. 252/2004 Sh., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou
a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vedy (v platném znénf - véetnd vyhlasky &. 70/2018 Sb.)
-kriceny rozbor

Vysledky se vztahuji pouze ke zkouSenym poloZkim.
Protokol o zkouSkach nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovén jinak ne? cely.

Laboratof odpovida za vysledky zkousek, véemns odb&ru vzorkd.
Odbér byl proveden dle: SOP 10.3.1 (akreditovany odbér)
Protokol o odbéru je pfilohou tohoto protokolu o zkouskéch.



PROTOKOL O ZKOUSKACH &.6499/20

List&. 2/2
Mikrobiologické poZadavky
Ukazatel Metoda Jednotka | Limitni | Vysledek Typ |A/N [Hodnoceni
hodnota Nejist. | limitu

Escherichia coli sor372 | CSN EN ISO 9308-1 KTJ/100ml | max. 0 0 INMH | A | vyhovuje
Koliformni bakterie sop372 | CSN EN ISO 9308-1 KTJ/100 ml | max. 0 0 MH | A | vyhovuje
Mikroskop. obraz - sor391 | CSN 757713 % max. 5 <1 MH | A | vyhovuje
abioseston
MO - podet organisméi  sop3.101 | CSN 75 7712 jedinci/ml | max. 50 0 MH | A | vyhovuje
Zivé organismy sop3.101 |CSN 757712 jedinci/ml max. 0 0 MH | A | vyhovuje
Poéty kolonii pii 22°C sop3.151 | CSN EN ISO 6222 KTJ/ml max. 200 0 MH | A | vyhovuje
Podty kolonii pii 36°C sor3.151 | CSN EN ISO 6222 KTJ/ml max. 40 0 MH A | vyhovuje
Fyzikalni, chemické a organoleptické ukazatele

Ukazatel Metoda Jednotka | Limitni | Vysledek Typ |A/N | Hodnoceni
: hodnota Nejist, |limitu
Chlor volny v terénu sop 10.18.4 | CSN ISO 7393-2, Hach mg/l max. 0,3 0,2 +25%|MH | A vyhovuje

Uvedend nejistota je roziifena nejistota, ktera byla vypoétena s pouZitim koeficientu rozsifeni k=2, coZ odpovida

hladin& spolehlivosti pfiblizng 95 %.
Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odbéru vzorkt a neuvadi se u vysledkl pod mezi stanovitelnosti.

A - metoda v rozsahu akreditace
N - metoda mimo rozsah akreditace

MH - mezni hodnota
NMH - nejvy$si mezni hodnota
KT]J - kolonie tvofici jednotka

Za technickou stranku protokolu o zkouskach zodpovida:
pracovnik vystupu vysledki - J. Hilova

Za laboratofe schvalil:

Reditelka tseku laboratofi - Ing. Radana Mragkova Dvotakova

V Praze dne:

8.9.2020

AQUATEST a.s.

zkugebni laboratofe
Geologickd 988/4, Hluboéepy

152 00 Praha b

o

KONEC VYSLEDKOVE CASTI PROTOKOLU




AQUATEST a.s.
AQUATEST - zku$ebni laborato¥e

aquatest Laborato¥e Praha

Geologicka 988/4, HluboZepy, 152 00 Praha 5

\‘::_\\lj_/’)/‘; Ved. laboratofi - tel.: 234 607 180
S \ PFijem vzorkii - tel.: 234 607 422

5

’-f///:\\\\‘:
L0 T Vydej vysledkii - tel.: 234 607 321

Zkugebni laboratof & 1243 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSKACH &. 6501/20

Listé. 172
Objednatel:  Vodohospodaiské sluZby, spol. s r.o. Vodohospodi¥ské sluzby, spol. s r.o.
Cislo objedndvky: AQ 02502
Odp. osoba:  Zunt, Ing. Davle 63
Nizev zakazky: 252 06
Cislo akce: 806020069000 Ccz
Lokalita: Meéchenice
Odebral: Bervic, Ing. (pracovnik laboratofe)
Vzorek: Vodirna
Laboratorni éislo: 12141/20 Datum odbéru: 02.09.20
Hloubka (m): neuvedeno Datum p¥ijmu: 03.09.20
Material: voda pitna Datum analyzy: 03.09.20 -07.09.20

Limity podle: Vyhli$ka Ministerstva zdravotnictvi CR &, 252/2004 Sh., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou
a teplou vodu a Eetnost a rozsah kontroly pitné vody (v platném znéni - vietn& vyhlasky & 70/2018 Sb.)
-kriceny rozbor

Vysledky se vztahuji pouze ke zkouSenym poloZkam.
Protokol o zkouskach nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely.

Laboratof odpovidé za vysledky zkou3ek, véetn& odb&ru vzorki.
Odbér byl proveden dle: SOP 10.3.1 (akreditovany odbér)
Protokol o odbéru je pilohou tohoto protokolu o zkouskach.



PROTOKOL O ZKOUSKACH ¢.6501/20

Listé. 272
Mikrobiologické poZadavky
Ukazatel Metoda Jednotka | Limitni | Vysledek Typ |A/N |Hodnoceni
hodnota Nejist. |limitu
Escherichia coli sop372 | CSN EN ISO 9308-1 KTJ/100 ml | max. 0 0 INMH | A | vyhovuje
Koliformni bakterie sop372 | CSN EN ISO 9308-1 KTJ)/100 ml | max. 0 0 MH | A | vyhovuje
Mikroskop. obraz - sor3o1 | CSN 757713 % max. 5 <1 MH | A | vyhovuje
abioseston
MO - podet organismii  sop3.101 | CSN 75 7712 jedinci/ml | max. 50 0 MH | A | vyhovuje
| Zivé organismy sop3.101 | CSN 757712 jedinci/ml max. 0 0 MH | A | vyhovuje
Poéty kolonii pfi 22°C sor3.1s1 | CSN EN ISO 6222 KTJ/ml max. 200 31 x20% |MH | A | vyhovuje
Podty kolonii pii 36°C sop3.15.1 | CSN EN ISO 6222 KTJ/ml max. 40 5  120% | MH A | vyhovuje
Fyzikalni, chemické a organoleptické ukazatele
Ukazatel Metoda Jednotka | Limitni | Vysledek Typ |A/N | Hodnoceni
hodnota Nejisz. |limitu
Chlor volny v terénu sop 10.184 | CSN ISO 7393-2, Hach me/l max. 0,3 0,03 +25% | MH | A vyhovuje

Uvedena nejistota je roziifend nejistota, kterd byla vypoétena s pouZitim koeficientu rozifeni k=2, coz odpovida
hlading spolehlivosti pfiblizng 95 %.
Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odbé&ru vzorkd a neuvadi se u vysledki pod mezi stanovitelnosti.

A - metoda v rozsahu akreditace
N - metoda mimo rozsah akreditace

MH - mezni hodnota
NMH - nejvyssi mezni hodnota
KTJ - kolonie tvoiici jednotka

Za technickou stranku protokolu o zkouskach zodpovida:

pracovnik vystupu vysledkd - J. Hilova

Za laboratofe schvalil:

Reditelka uiseku laboratofi - Ing. Radana Mréagkova Dvotakova

V Praze dne: 8

.9.2020

AQUATEST a.s.

zkugebni laboratote
Geologickd 988/4, Hlubocepy

152 00 Praha 5

KONEC VYSLEDKOVE CASTI PROTOKOLU




AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkuSebni laboratoke

a q u ate St Laboratofe Praha

Geologicka 988/4, Hluboi&epy, 152 00 Praha 5
&, Ved. laborato¥ - tel.: 234 607 180
aeHrRe PHjem vzorki - tel.: 234 607 422
.4/ /f_\\ \-: @
Yy

A
Ml W L 1243 Vydej vysledkii - tel.: 234 607 321

Zku3ebni laboratof &. 1243 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSKACH &. 6500/20

Listé. 1/2
Objednatel: ~ Vodohospoda¥ské sluzby, spol. s r.o. Vodohospodarské sluzby, spol. s r.o.
Cislo objednavky: AQ 02502
Odp. osoba:  Zunt, Ing. Davle 63
Nazev zakazky: 252 06
Cislo akece: 806020069000 CZ
Lokalita: Meéchenice
Odebral: Bervic, Ing. (pracovnik laboratote)
Vzorek: Méchenice - MS
Laboratorni &slo: 12140/20 Datum odbéru: 02.09.20
Hloubka (m): neuvedeno Datum pFfjmu: 03.09.20
Material: voda pitna Datum analyzy: 03.09.20 -07.09.20

Limity podle: Vyhld8ka Ministerstva zdravotnictvi CR & 252/2004 Sh., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou
a teplou vodu a Zetnost a rozsah kontroly pitné vody (v platném znéni - vietné vyhlasky €. 70/2018 Sb.)
-kraceny rozbor

Vysledky se vztahuji pouze ke zkousenym polozkém.
Protokol o zkouskach nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratote reprodukovin jinak nez cely.

Laboratof odpovida za vysledky zkousek, véetn& odb&ru vzorki.
Odbér byl proveden dle: SOP 10.3.1 (akreditovany odbér)
Protokol o odbéru je pfilohou tohoto protokolu o zkouskach.



PROTOKOL O ZKOUSKACH &.6500/20

Liste. 2/2
Mikrobiologické poZadavky
Ukazatel Metoda Jednotka | Limitni | Vysledek Typ |A/N |Hodnoceni
hodnota Nejist, | limitu
Escherichia coli sop372 | CSN EN ISO 9308-1 KTJ/100ml| max. 0 0 INMH | A | vyhovuje
Koliformni bakterie sop372 | CSN EN ISO 9308-1 KTJ/100ml| max.0 0 MH | A | vyhovuje
Mikroskop. obraz - sop3s.1 |CSN 757713 % max. 5 <1 MH | A | vyhovuje
abioseston
MO - podet organismil sop3.101 |CSN 757712 jedinci/ml | max. 50 0 MH | A | vyhovuje
Zivé organismy sop3.10.1 | CSN 757712 jedinci/ml | max. 0 0 MH | A | vyhovuje
Poéty kolonii pii 22°C sop3.5.1 | CSN EN ISO 6222 KTJ/ml | max.200 0 MH | A | vyhovuje
Poity kolonii pfi 36°C sor3.15.1 | CSN EN ISO 6222 KTJ/ml max. 40 0 MH | A | vyhovuje
Fyzikilni, chemické a organoleptické ukazatele
Ukazatel Metoda Jednotka | Limitni | Vysledek Typ |A/N | Hodnoceni
hodnota Nejist. | limitu
Chlor volny v terénu sop 10184 | CSN ISO 7393-2, Hach mg/l max. 0,3 0,05 +25%|MH | A | vyhovuje

Uvedena nejistota je roz¥ifend nejistota, kterd byla vypodtena s pouZitim koeficientu rozifeni k=2, coZ odpovida
hladiné spolehlivosti pfiblizné 95 %.
Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odbéru vzorki a neuvadi se u vysledkil pod mezi stanovitelnosti.

A - metoda v rozsahu akreditace
N - metoda mimo rozsah akreditace

MH - mezni hodnota

NMH - nejvy$§i mezni hodnota
KTJ - kolonie tvoiici jednotka

Za technickou stranku protokolu o zkouskach zodpovida:
pracovnik vystupu vysledka - J. Hilova

Za laboratofe schvalil:

Reditelka useku laboratoti - Ing. Radana Mratkovd Dvorakova

V Praze dne: 8.9.2020

AQUATEST a.s.

zkuSebni laboratofe
Geologicka 988/4, HluboZepy

152 00 Praha5

KONEC VYSLEDKOVE CASTI PROTOKOLU




